
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ))
УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический и почтовый адрес:
45053 1, РБ,Уфимский район,
д,Алексеевка, Idентральная 5 б 12, помещ,262
телефон приемнм: (347) 268-02-03,

инн 02450 l 975зlкпп 02450 1 00 l
огрн 108027200221б, окпо 88090672
pl с 407 028105000 1 0000З 14

в Отделении <<Советское>>

Филиала ГIАО <Уралсиб> г. Уфа
rdc 30101 810600000000770, БИк 048073770

Исх. Jф от к02>и,{рт4 2023 года

Главе администрации

СП Кирилловский сельсовет

МР Уфимский район РБ
Н.А. Келлеру

Уважаемый Николай Александрович!

В ответ на Ваше письмо от 21 .02.202З г. Jф58 сообщаем следующее:

1) наружный водопровод I очереди, протяженностью 3600 м с гидранТоМ,

скважиной и водонапорной башней, расположенный в д.Светлая МР
Уфимского района РБ (кадастровый Ns02:47:000000:2576);

наружный водопровод II очереди, протяженностью 4514 м расположенный
в д.Светлая МР Уфимского района РБ (кадастровый Ns02:47:000000:2603).

2) Показатели качества воды в

д.Светлая за 2022 год изложены

проделанные ФБУЗ кЩентр гигиены

централизованной системе водоснабжения

в протоколах лабораторных испытаний
и эпидемиологии в РБ>

Генеральный.директор
ооо (Алексеевское кУ)
Уфимского района РБ: Г.Е.Быковай



Федеральная служба по надзору в сфере защиты flрав потробителей и благополrIия человока

Федеральное бюдtкетное учреждешие здравоохранения
<<ЩентргигиеныиэПиДеМиологиивРеспУбликеБашкортостан)

(ФБуЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортосташ>)
Испытатедьный лабораторный центр

Юридический алрес: Ресrryблика Башкортостаtr, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7о тел. (347) 287-85,00;

факс (347) 2З7-42-48
ФактическиЙ адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;

факс (3 47) 231 -42-48 ; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor,ru
Реквизиты: Инн 0276090570, кПП 02560200l

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководrгеJUI исIытательного
лабораторного це заведующий

объектов

Е. Ю. LIыглинцева

09,|2,2022

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСШЫТАНИЙ

J\! ЗqОВz от 9 декабря2022r.

1. НаименоВание предпРиятия, организацИи (заказчиК)*: ООО "Алексеевское КУ" Уфшлского района

рБ

2. Юридический адрес*: 45053l, Ресгrублика Башкортостан, Уфш,tский район, д.Длексеевка, ул,

Щентральная, 56/1, помещ. 262

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения,

4. Место отбора*: Ресrryблика Башкортостан, Уфимский район, д. Светлая, скважиЕа

5. Условия отбора, доставки rt ,,

.Щата (время) отбора: 0|,|2.2022

Ф.и.о., должность; Быков Д,В, начальник ВКХ ооо "Алексеевское KoMMyHElJIbHoe управление",

,Щата и время доставки в ИЛЦ: 0|.12.202210:'40

метод отбора образцов указан в акте. отбора образцов или в ца[равлении от заказчика

б..Д,ополнительные сведеншя: Цель исследований, основание: договор Nч Щ_12_9l |8 от29,|2,202|

l.

нормативы
обитания"

Н.Ц,, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПин 1,2,з685-21

, фьбо"чrrя к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
"гигиенtтческие

факторов среды

8. Код образuа (пробы): 12,|4.22.3908212

Ns
гrlп

Тип
гтоибопа

Заводской номер
Ns свидетельства

о поверке

Срок
действия

1 Анализатор жидкости люминесцентно-
фотометрический Флюорат-02-4М

9l38 с-АБ/ 1 0-03 -2022 l |з901'8225 от
10,03.2022

09.0з,202з

2 Иономер лабораторный И- l 60МИ 6 l30 с-АБ/25-0 1 -2022l |264з93 53 от
25.0|.2022

24.0|.202з

J Спектрофотометр ПЭ-5З 00ВИ 5зви2507 с-АБ/25 -0 1 -2022 l |264з922| от
25.0|.2022

24.01,202з

9. Срелства измерений;

Протокол Nl 39082 распечатан 0g.|2.2O22 _- .. лл л*л-,,,л лйл, 
стр, l из 2

ИJlЦ не несет oTBeTcTBe1iHocTb за достоверностЬ информачилt, представленной закiвчиком и за стадию обора образuов (проб) заказчtlко}l,

Результаты относятся к предоставленному заказчлlком образчу (пробе),

Настоящl.tй протокоЛ не MorKeT быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI\



10. Уglовия проведения
rребованип.t

цспытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным

,льтаты испытаний

],IФ{s

ц/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерениrI

Результаты
испытаний

*погрешность/

Величина
доIIустимого

}?oBIUI

НД на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКЙ
Образеч поступил О1 .'l2.2O

Регистрационный номер пробы в ;

дата напqла испытаний 01 .12.2022 1 1 : l 0 лата вьтпа

z,
к,

{ АнАлиз
l 11:l0
урнале З9082
и пеqvпRтятя оЯ 1? 1rп1,>

l Запах бацл 0 гостр5,7164-2016не более 2
2 Привкус балл не более 2 гостр 57164-2016

ФИО лица, ответственного за провеJ
ВРаЧ ПО СГЛИ лаборатооl,tя исспепоRяний пбъеrтпо л-л,

це ние испытаний

Jагер U. рvлIl.rr l Аrгl(r-r иl иllни ч!]Ски]
образец поступил 01,|2.2О2

регистрационный номер пробы в ll
дата Еачiша испытаний 01 ,12.2022 l 1 : l 0 лата вы па,

I ИССЛЕДОВ
12 l1:10
курнале 39082
ти пеQvпLтятя oR 1 ? '

Ания

1,022l5:4|l ,-экв/дмJ
7,4+1,1 не более 7,0 гост з1954-2012J 

|Перман.анат"а,
lокисляемость

мг/дм3 0,40+0,08 не более 5,0 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

J Фенол (гидроксибензол) мг/дмЗ менее 0,0005 не более 0,001 ПНД Ф 14.1:2:4,182-02
1 [ {ветность Градус

ttBeTH.(Cr-Co)
менее l,0Х* не более 20 гост з1868,20|2

водородный показатель

вн)
ед. рН 7,10+0,20 в пределах 6,0 - 9,0 ПН.Щ Ф 14. 1 : 2:З :4,121 -97

6 общая минер€lлизациrl
(сухой остаток)

мг/дм3 з62+зз не более l000 ПНД Ф l4.1 :2:4.261-2010

7 {ефтепролукты, суrЙарrо мг/дм3 менее 0,005* не более 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
8 Поверхностно-активные

вещества (ПАВ), анионо-
tктивные

мг/дмЗ менее 0,025** не более 0,5 ПНД Ф 14.1 ;2:4.158-2000

9 Мутность мг/дм3 гостр57|64-20lб
цJи(J лица, ответс

Врач rrо СГЛИ лабоDатоDия исслепоR
J.lr9p U. r

l э.2
l coli КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие гост з1955.1_2013 (ISo

9308-1:2000)2 эбщие (обобщенныл
tолиформные бактерии

КоЕ/100см3 не обнаруrкено отсутствие мук 4.2.1018-0l

)бщее микробное число
,омч) (37+1,0)0C

КоЕ/смЗ 0 не более 50 мук 4.2.10l8-01

чrиll, лица, ответс1
врач-бактерио-цо г -цаборатория бс

]венного за проведение испытаний
tктериологических исследований Корда К. В

- нижнлtй предел определения по методике выполнения измерений
И.о., должнояь лllца, 0тветственного за оформление протокола:/: ,/,/

| с1'7'/* Иванова Е, Н,, помоЩник ВраЧа по обЩей гигиене отдела отбора, приема и кодирования прс

Конец протокола

токолNлЗ9082 распечатанО9.12.2022 
стр.2из2илI { не несет ответственность за достоверность инфорпrачии, представленной заказч}lком и за стадию обора образцов (проб) заказчико}t

настоящлtгtJrъ?J-'#НЖ;;ъНххЖТ;:НШ##НЖЖ'#"Y"gТl,'J;,".,-"r.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ресrryблике Башкортостан)>
(ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Республике Башкортостаю>)

Испытательный лабораторный центр
Юридический алрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. Ga.7)287-85-00;
факс (347) 2З'7-42-48
Фактический адрес: Ресгrублика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева Д.7, тел. (За7) 287-85-00;
факс (347) 231 -42-48 ; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: Инн 0276090570, кПп 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц лъ росс RU.000 1.5 1 0408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабо заведующий

ний объектов

Е. Ю. LЬlглинцева

15.09.2022

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

J\b ZВЗsЗ от 15 сентября2022 г.

1. Наимешование предприятия, организации (заказчик)*: ООо "Алексеевское КУ" Уфимского района

2. ЮридиЧеский алРес*: 4505з1, Ресгryблика Башкортостан, Уфимский район, д.Алексеевка, ул.
Щентральная, 56/1, помещ. 262

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованнь]х систем питьевого водоснабжения.

окру

рБ

4. Место отбора*: д. Светлая, Уфимский район РБ, скважина

5. Условия отборао доставки ik

{ата (время) отбора: 08,09,2022

Ф.и.о., должность: Быков А.В, начальник ВКХ ооо "Алексеевское коммунiшьное управление"
flата и время доставки в ИЛЩ: 08,09.2022 14.45

метод отбора образцов указан в акте отбора образцов лlJIи в направлении от заказчика

б. .Щополнительцые сведения: I{ель исследований, основание: договор .т\ъ д-12-91 \8 от 29.12.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН
нормативЫ и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
обитания"

1.2.з685-21 "Гигиенич9ские
для человека факторов среды

8. Код образча (пробы): |2.14.22.28З5З 12

9. Средства измерений:
Ng

гrlп
Тип

прибора Заводской номер J\lb свидетельства
о поверке

Срок
действия

l днализатор жидкости люминесцентно-
фотометрический Ф.шоорат-02-4М

9l 38 С-АБ/ l 0-0з -2022l l З90 1 8225 от
10.0з.2022

09.0з,202з

2 4ономер лабораторный И- 1 60МИ 61з0 С-АБ/25-0 l -2022/ 1264З93 5 3 от
25.01,2022

24.01.202з

J пектрофотометр ПЭ-5З 00ВИ 5зви2507 С-АБ/25-0 1 -2022/ 1264З922l от
25.0l,2022

24.0\.202з

ПротоколNл28353 распечатан 15.09,2022 стр. l из2
ИЛIi не несет ответс'гвеннос,гь за достоверность инr|lорivаultlr, п|)едставленноi.t заказtll]ко\{ 1,1 за стад1.1lо от,бора образчов (проб) заказч}lliоNI

Результаты относятся l( предосlав.rlенному заказLlliкоN,l образчу (пробе).
1-1астоящиЙ протокол не пlожет быть частt,lчно воспроrlзведе1l без плtсьпtеtttlого разрешения ИЛI-{



,таты

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследованийNsN9

п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

*погрешtлость/
неопрýдцýчц99ц

',02218:35

U rl Ап(rJrD
Образеu

)егистрационнl
постуцил 08.09.2022 l5:15
ый номер пробы в журнале 28353

,"qчпьтата 14.09
гост р 5"7164 -20|6

1
1яп балл

ггггггггггггггггт р s7l04 -20!!_
0 не 0олес

2 |Привкус te испытаний
,пrlrрй спепы зqц'_р9 дФИО ЛИuа, ОТВеТстtsснttul u J4 rrрчDчл

дата начала испытаниЙ UБ,Uy:l,U,эLч#iтз т ГббЗtss+-zоtz
l жесткост" общая мг-экв/дм3

не более 5,0 пнДб ,4lr:4.|54,99
2 ГIерманганатная

скисляемость

п,tг/дм3 NleHee U,Z)^'

-"йlрбб5* более 0.001 пнГо-t+.t 2!!уу
э бЙол (r"дроксибензол) гост з1868-2012

пtенее 1.0** не более 20
4 [_{,ветность

градус
цветн.(Сг-Со)

".-пр.л.паli 
6,0 - 9,0 ПНД ФЦ l :2,.З:4,\21-9'7

5
ел. рН 7,1l+U,l,U

не более l000 ТПЕ Ф и l24261_2010
6 fбщая минерализациJI

lсухой остаток) _
мг/дшrЗ jб l +jJ

бппее 0 l
,7 Нефтепролукты, cyN{MapHc мг/дм3 менее U,UUJ

ТПбТr:2:4.158-2000
8 Поверхностно-активные

вещества (ПАВ), анионо-

активные

мг/дм3 Генее 0,025** не

{я*х гост р 5,7164 -20l'6

9
мг/дмJ

ФlиU лица, зздg!9-r

г.rr"rffii
дата нач!4q ц9ц!ц9цg!ДДЦ

Bi

и
I1
tb

поступил 08.09.2022 l4:55

й номер пробы 
" 
**'*i:::j"'09.09.2022 

15:20
,U.
-т

z/. |+-,)) лdld DDlлgr
_ z..л.^.,..-^| |л ! ГбСТ з,955r-201з (Iso

1 Е, coli КоЕ/100см3 9308-1:2000)
Г+.z.tOtв-Ot

2 йоl". rоtоооOщенные)
rопифоt]мные бактерии

КоЕ/100см3 не обнарулtено отсутст

не более 50 мук +.z.totB-Ot
J ббщее микробное число

(омч) (37*1,0)0с

КоЕ/см3 l, и

10. Условия прOведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным

требованиям

}lспытании

Ф.И.О., должность лtrца, ответственного за оформленце протоколаi l]'И':rЙ Набиева И. А,, врач по общей гигиене

--=7-

Конец протокола
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.гryчия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохрапения
<rЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостап)>

(ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в Республике Башкортостанф
Испытательньй лабораторный центр

Юридический алрес: Республика Баrпкортостан, 450054, ..Уфа ул. ШЪфиева л.7, тел. (347) 287-s5-00; факс (34,7) 2з7 -42,48_ 
_

ФакгическиЙ алрес: Республика БarrrKoPTocTaн, 450054, ".Иъ ул. Шафиева л.7, тел. (З47) 287-85-00; факс (3а| В7-42-48:

эл. почта fguz@O2.rospotrebnadzor.ru
Реквизrгы: инн 0276090570, КПП 02560200t
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованньж лиц ]ф росс RU.0001.510408
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/:;яЖ{Ьrpi/ \1 }И ,/ ИСП611дrепь" ,.\. i
З 1i ''АБ'11^19рны" J :] I
т ч\ цЕ"iтF l _:' п

ЧЬ-,+{lЧ" , ь ",-7

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководитеJUI испытательЕого
лабораторно заведlтощий

объектов

Ю. Щыглинцева

29,04.2022

протокол
ЛАБ ОРАТ OPHьD( ИСIIЫТАIIИЙI

Ns 1 l3З2 от 29 апреля 2022 r.

1. Наименование предприЯтия, органиЗации (заказчик)*: ООО "Алексеевское КУ" Уфшr,rского района РБ

2. Юридический адрес*: 4505З1, Республика Башкортостан, Уфшлский район, д,Алексеевко, УЛ'

I]ентральная, 56/1, помещ. 262

з. IIаименование образца (пробы)*: Вода чентрализованньц систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Скважина д. Светлм, Уфшr,rский район РБ

5. Условия отбора, доставки *

.Щата (время) отбора: 26.04.2022

Ф.и.о., дол?кность: Ва.rrиева Г.З., мастер )цастка ооо "Алексеевское коммунulльное 5rправление"

Щата и время доставки в ИЛЩ: 26.04.2022 |l:45

б. !,ополнительные сведения: Щель исследованIй, основание: договор }lb д_12-91|8 oT29.12-202t

7. Н,Щ, регламентирующие гигиенические Еормативы: СанПиН |.2.з685-2| "Гигиенические нормативы и

требования * обa"пara"шо безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ng rrlп
Тип

прибора
Заводской номер

Nq свидgтельства
о поверке

Срок действия

l Анализатор жидкости JIюминесцентно-
фотометрический Фrшоораt-02-4М

9l з8 с-АБ/ l 0-03 -2022 l |з90 l 8225 от
10.0з.2022

09.03.2023

2 Иономер лабораторttый И- 1 60МИ б l30 С-АБ/25-0 1 -2022 l 1264з93 53 от
25.0|.2022

24.0\.202з

J пектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ви2507 С-АБ/25 -0 1 -2022 l 1264з922l от
25.0|.2022

24.0|.202з

8. Код образца (пробы): |2.14.22.11332 12

9. Средства измерений:

10. УЬловия проведения испытаний: Условия цроведеншI исгытаний соответствуют нормативным требованиям

ПротоколNэ 11332 распечатм29.04.2022 - ст9, lпз2
ИЛЦ не носет ответственность за достОверностЬ информации, представленной заказчиком и за стад,tю обора обрвцов (проб) заказчиком,

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе),

НасюящиЙ протокоЛ не можсt бытЬ полностьЮ или частично воспроизведен без письменного разрешения ИIIIJ



,льтаты испытаний

N9M
п/п

Определяемые
покtватели

Единицы
измерениlI

Результаты
испытаний

*погрешность/
неошределенность

Величина
доIIустимого

ypoBIUI

Н,Щ на методы
исследований

орfАн
Образец поступил 26.04.2022 l2:|5

Регистрационный номер пробы в журнале 1 1332
дата нача4!а испытаний zý.оцэоп_!2!1даrээццачи результата29.04.2О22 |2:17

1 ]апах балл 0 не более 2 гостр 57|64 -2016
2 Jривкус балл 0 не более 2 гостр 57164 -20lб

ФИО лицц ответственного за проведение испытаний
a

САНИТЛРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛШДОВЛНИЯ
Образец поступил 26.04.2022 l2:l5

Регистрационный номер пробы в журнале 11332
дата на]{Еrла испытаний 26.04.2022 12:15 дата выдачи результата29.04.2022 l2:|'7

1 Жесткость общая мп-экв/дм3 6,0*0,9 не более 7,0 гост з1954-2012
2 Перманганатная

)кисJlяемость
мг/дм3 0,72+0,|4 не более 5,0

J Фенол (гидроксибензол) мг/дм3 менее 0,0005** нс более 0,001 ПНД Ф 14.1:2:4.|82-02
4 lf,BeTHooTb градус

цвсгн.(Сr-Со)
2,з+0,5 не более 20 гост 31868_20l2

5 Водородный показатель (рН) ед. рН 7"70+0,20 в предслzж 6,0 - 9,0 ПНД Ф14. 1 :2 :3:4.|2|-97
6 Эбщая минерализацшI (сухой

rcTaToK)
мг/дм3 4|2+37 не более 1000 ПНД Ф | 4.1 :2:4.26| -2010

7 1ефтепродукты, су!{марно мйм3 менее 0,005** не более 0, l ПНД Ф 14.|:2:4.128-98
8 lAB анионоактивные

с}л!Iмарно)
мг/дм3 менее 0,025** не более 0,5 ПНД Ф 14. 1:2:4.158-2000

9 Иутность мгiдм3 0,71+0,14 не более 1,5 гост р 57164 -2016

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИВ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Образец поступил 26.04.2022 l|:55

Регистрациовный номер пробы в журнале 11332
дата начала испытаний zýp!.zon!r$ даrэ цыдачи результата 29.04.2022 ll:O9

l ],. ooli КоЕ/100см3 не обнаружено отсутствие гост зl955.1-2013 (ISo
9308-1:2000)

2 Эбщие (обобщенные)
солиформные бактерии

КоЕ/l00смЗ не обнаружено отсчтствие мук 4.2.10l8-01

3 Общее микробное число
(омч) (37*1,0)0C

КоЕ/см3 157 не более 50 мук 4.2.10l8-01

Фио лица" ответственного за проведен"е исп"rrанй
врач-ба{териолог Астафьева С. П

" - заполняется по сведениJIм заказчика
** - нижний пРедел определения по методике выполнения измерепий

Прч:9aN 11332 распечатан 29.04.2О22 стр.2из2илц не несот ответственностъ за достоворность информшlии, представленной заказчиком и за стадию обора образчов 1прьо; заказчиком
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

НастоящиЙ протокол не MorKeT быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЩ

D

ПНД Ф 14.1:2:4.|54-99


